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NORMATIVA ANALIZZATA 
NELLA REDAZIONE DEL PIANO

• D.M. 18 marzo 1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi

• D.M. 10 marzo 1998
• D.P.R. 151/2011
• RTO VVF - Strategia antincendio

Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
• Testo bozza Decreto art. 46, comma 3 lett. A, punto 3 (Controlli)
• Testo bozza Decreto art. 46, comma 3 lett. A, punto 4 (GSA)
• Testo bozza Decreto art. 46, comma 3 lett. A, punti 1 e 2 (Mini-codice)
• Decreto 1 settembre 2021

Criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri 
sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera 
A), punto 3, del D.Lgs 81/2008

• Decreto 2 settembre 2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e 
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione 
antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera 
b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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PREMESSA
IL RICHIEDENTE LA STRUTTURA EDR UDINE, DOVRA’
ASSICURARSI DI ASSOLVERE COMPLETAMENTE A
QUANTO RIPORTATO NEL PIANO DI GESTIONE DELLE
EMERGENZE RICEVUTO, DI CUI LE PRESENTI
PROCEDURE FANNO PARTE.
EDR UDINE NON PUO’ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE
PER QUANTO ATTIENE LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE
E GESTIONALI DELLE ATTIVITA’ SOSTENUTE DA ENTI /
AZIENDE TERZE, SARA’ GARANTE INVECE DEI
PREREQUISITI ANTINCENDIO LEGATI AD IMPIANTI &
CONTROLLI PERIODICI DEI PRESIDI DELLA STRUTTURA.

IL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE, ANCHE PER
TRAMITE DELLE PRESENTI PROCEDURE, RIPORTA I
REQUISITI MINIMI ATTESI DA EDR UDINE AL FINE DI
GARANTIRE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED
INCOLUMITA’ AI PARTECITANTI ALLE ATTIVITA’.

IL GESTORE DELL’EVENTO PUO’ QUINDI INTEGRARE
ULTERIORI AZIONI DI PREVENZIONE, MA NON PUO’
RIDURRE LE MISURE DI PREVENZIONE CITATE.

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI RECEPIMENTO DEL PIANO
DI GESTIONE DELLE EMERGENZE



6 CAPITOLO 1

COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA 
GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO DELL’EVENTO



7 CLASSIFICAZIONE RISCHIO INCENDIO DELLA STRUTTURA

CONSIDERAZIONI CHE HANNO CONDOTTO AD UNA GESTIONE DELLE
EMERGENZE CARATTERIZZATA DA UN RISCHIO MEDIO – LIVELLO 2 (D. 02/09/21)
• LA CONCESSIONE TRA LE PARTI, PER USUFRUIRE DELLA STRUTTURA, PREVEDE

ESPLICITAMENTE CHE NON VENGANO SUPERATE LE
99 PRESENZE INTERNE PER SINGOLA ASSOCIAZIONE

• LA STRUTTURA, RISULTA IN QUALSIASI CONDIZIONE DI AFFOLLAMENTO,
OBBLIGATA AI PREREQUISITI DERIVANTI L’ASSOGGETTABILITA’ ALL’ATTIVITA’
65 DEL D.P.R. 151/2011, IN CONSIDERAZIONE DI UNA METRATURA CHE
ECCEDE I 200 MQ

FAQ PREVENZIONE INCENDI VVF
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D.P.R. 151/2011

FAQ PREVENZIONE INCENDI DEL 18/02/2013

CLASSIFICAZIONE RISCHIO INCENDIO DELLA STRUTTURA
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NUMERO MINIMO DI ADDETTI DETERMINATO 
DAL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

FINO A 99 1               2 1              2

FINO A 55 1               1 1              1

NOTA IMPORTANTE
GLI ADDETTI ALL’EVACUAZIONE POSSONO COINCIDERE CON LE 
ALTRE FIGURE MA NON CON GLI ADDETTI ANTINCENDIO

RANGE 
AFFOLLAMENTO
SINGOLA ASSOCIAZIONE



10 NUMERO MINIMO DI ADDETTI DETERMINATO 
DAL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
DECRETO 2 SETTEMBRE 2021
Allegato II punto 2.1.2. 
«Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al
servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure
previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle
emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze
ordinariamente prevedibili»
Sul punto normativo precedente, in considerazione:
• Dell’elevata variabilità delle organizzazioni richiedenti, aventi partecipanti 

che possono risultare di minore età o di età avanzata, 
• Della possibile compresenza contemporanea o meno tra le associazioni
• Dei diversi livelli di organizzazione applicata dai singoli richiedenti, i quali 

possono coinvolgere ed avere a disposizione molti o pochi addetti
(es. un solo istruttore con partecipanti alle attività di minore età, si trova in una situazione maggiormente critica 
nell’espletare i compiti riportati nel presente piano, rispetto ad un’associazione di adulti di giovane età in cui 
formalmente il parco dei coinvolti può essere maggiormente esteso)
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NUMERO MINIMO DI ADDETTI DETERMINATO 
DAL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
EDR Udine, sensibilizza i singoli richiedenti ad integrare,
quanto nelle proprie possibilità, gli addetti alla gestione delle emergenze, 
considerando i numeri riportati nel presente piano come numeri minimi e non massimi.
La scrivente rimanda tale miglioramento gestionale, alla responsabilità dei singoli 
datori di lavoro coinvolti, anche in considerazione del numero di utenti da loro 
direttamente interessati, condizione che determina scenari emergenziali diversi e 
difficilmente ipotizzabili dalla scrivente a priori.
In tal senso, nell’ottica della collaborazione tra le parti, si ritiene minimo l’aspetto di un 
addetto formato alla lotta antincendio, al BLSD / Primo soccorso, ma risulta 
strategicamente vincente, informare e coltivare gli addetti all’evacuazione, in quanto 
legati da meno incombenze formali formative, ma determinanti, in un pronto 
sfollamento della struttura.
Solamente così tra i tanti compiti necessari (es. predisporre la rete idrica di 
spegnimento) gli addetti formati e di maggiore esperienza, potranno dedicarsi ai ruoli 
chiave, mentre i compiti di più facile esecuzione (es. verifica di assenza persone nei 
locali accessori in caso di esodo) verranno presi in carico senza appesantire di mille 
incombenze le figure di per sé già molto impegnate e coinvolte.



12 ORDINE DEL COMANDO

RESPONSABILE 
ATTIVITA’

COORDINATORE 
ALLA GESTIONE 

EMERGENZE
ADDETTI 

ANTINCENDIO

ADDETTI PRIMO 
SOCCORSO

ADDETTI
EVACUAZIONE 

INCARICA TUTTE LE 
SUCCESSIVE FIGURE

COORDINA TUTTE LE 
SUCCESSIVE FIGURE



13 COMPILAZIONE DEL MODULO DI COSTITUZIONE 
DELLA SQUADRA GESTIONE EMERGENZE

• DA CONSERVARE IN STRUTTURA
DURANTE L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

• DEVE RISPETTARE I REQUISITI RIPORTATI
NELLE PROCEDURE

• DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL
RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’



14 REQUISITI FORMATIVI DEGLI ADDETTI 
ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE



15 PROFILO FORMATIVO 
DEL COORDINATORE E DEGLI 

ADDETTI ANTINCENDIO



16 PROFILO FORMATIVO ADDETTI 
ANTINCENDIO E COORDINATORE



17 PROFILO FORMATIVO ADDETTI ANTINCENDIO E COORDINATORE
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LE PALESTRE VENGONO CONCESSE AI RICHIEDENTI NON
PER PUBBLICO SPETTACOLO!
IN QUALSIASI CASO SI RICORDA CHE L’AFFOLLAMENTO
PER SINGOLO RICHIEDENTE DEVE RIMANERE AL DI SOTTO
DELLE 99 UNITA’ IN QUANTO, OLTRE AD ANDARE IN
CONTRASTO CON L’ATTO DI CONCESSIONE
SOTTOSCRITTO ALLA RICHIESTA, NONCHE’ VIENE A
MANIFESTARSI L’OBBLIGO DI ASSOLVERE AI REQUISITI DI
IDONEITA’ TECNICA DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
SECONDO ALLEGATO IV DEL DECRETO 02/09/21
(VEDI SLIDE SUCCESSIVA)
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DEFINIZIONE 
CAPIENZA

SE VENGONO SUPERATI I 100 
POSTI CAPIENZA, GLI ADDETTI 

ANTINCENDIO INCARICATI 
SONO SOGGETTI AD ESSERE IN 

POSSESSO DI ATTESTATO DI 
IDONEITA’ TECNICA VVF IN 

QUANTO SOGGETTI AD 
ALLEGATO IV
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SE VENGONO SUPERATI I 100 POSTI CAPIENZA, GLI ADDETTI 
ANTINCENDIO INCARICATI SONO SOGGETTI AD ESSERE IN 
POSSESSO DI ATTESTATO DI IDONEITA’ TECNICA VVF IN QUANTO 
SOGGETTI AD ALLEGATO IV DEL DECRETO 02/09/2021
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AFFOLLAMENTO MASSIMO CONSENTITO

99 PERSONE
IN PERIODI NORMALI

99 PERSONE
IN PERIODO COVID19

55 PERSONE
IN PERIODI NORMALI

45 PERSONE
IN PERIODO COVID19
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PROFILO FORMATIVO DEGLI 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

D.M. 388/2003
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PROFILO FORMATIVO DEGLI 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

FORMAZIONE INIZIALE 12 ORE
AGG. TRIENNALE DI 4 ORE

D.M. 388/2003



24 PROFILO FORMATIVO DEGLI 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO



25 PROFILO FORMATIVO DEGLI 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
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PROFILO FORMATIVO 
DEGLI ADDETTI AL BLSD

DURATA 5 ORE CON SOGGETTI ACCREDITATI 
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE FVG
N. 1014, 30 MAGGIO 2014



27 PROFILO FORMATIVO 
DEGLI ADDETTI AL BLSD
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PROFILO FORMATIVO DEGLI 
ADDETTI ALL’EVACUAZIONE



29 PROFILO FORMATIVO 
DEGLI ADDETTI ALL’EVACUAZIONE
IN RELAZIONE ALLE ATTUALI INDICAZIONI NORMATIVE, PER QUANTO ATTIENE
ALL’ADDETTO ALL’EVACUAZIONE DELLA STRUTTURA, IL REQUISITO
FORMATIVO SI RITIENE SODDISFATTO DALLA PRESA VISIONE E APPLICAZIONE
DELLE PROCEDURE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO E CON LA
PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI PROVE DI EVACUAZIONE.
L’ADDETTO ALL’EVACUAZIONE, COME TUTTI GLI ADDETTI ALLA GESTIONE
DELLE EMERGENZE DOVRANNO SOTTOSCRIVERE L’APPLICAZIONE DI
QUANTO PRESCRITTO MEDIANTE FIRMA IN PRIMA PAGINA

• NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO)

• DATA
• FIRMA
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CAPITOLO 2

CAPACITA’ STRUTTURALI DI EVACUAZIONE



31 SIMBOLOGIA 
E MACRO SIGNIFICATI
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IN CASO DI EMERGENZA 
DISTANZIARSI DALLE STRUTTURE 

VERTICALI DI ALMENO 3,5 MT

CAPITOLO 2
CAPACITA’ STRUTTURALI DI EVACUAZIONE 
INDICAZIONI, STRATEGIE ORGANIZZATIVE
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Ingresso principale
Via Benedetto Cairoli, 15/A 



34 PUNTO DI RACCOLTA GENERALE

Grande

Piccolo
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Ingresso

Grande

PUNTO DI RACCOLTA GENERALE
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Grande

PUNTO DI RACCOLTA GENERALE
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

DEPOSITO

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO

DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO

UFFICIO

DOCCE

PALESTRA GRANDE

ISTITUTO
STELLINI

Palestra
Grande

Grande
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Ingresso unico ad entrambe le palestre
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Atrio unico tra le palestre
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

DEPOSITO

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO

DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO

UFFICIO

DOCCE

PALESTRA GRANDE

ISTITUTO
STELLINI

Palestra
Grande

Grande
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Uscite palestra grande



42

Cortile retro palestre
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Uscite palestra grande

Uscite centrali

Uscita retro

Uscita 
retro
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Cortile retro palestra Grande

Grande
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W.C.

W.C.
DOCCE

PALESTRA GRANDE

Palestra
Grande

Piano 
Primo

Grande
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Uscite emergenza spalti

Palestra Grande
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Cortile retro palestra Grande



48 Uscite 
emergenza spalti

Palestra
Grande
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Palestra
Grande
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PALESTRA PICCOLA

W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

SPOGLIATOI

INFERMERIA

Palestra
Piccola

Piccolo

Grande



51 Palestra Piccola
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Palestra
Piccola
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Palestra Piccola
Punto di raccolta

«Piccolo»
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PALESTRA PICCOLA

W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

SPOGLIATOI

INFERMERIA

Palestra
Piccola

Piccolo

Grande
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Ingresso unico ad entrambe le palestre
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Atrio unico tra le palestre
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PALESTRA PICCOLA

W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

SPOGLIATOI

INFERMERIA

Palestra
Piccola

Piccolo

Grande



58 Palestra
Grande
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GESTIONE DELL’EVACUAZIONE PERSONE CON 
DISABILITA’ MOTORIE ED RIDUZIONE PERCETTIVA

IN CONSIDERAZIONE DI UN MONDO DELLO SPORT, CHE SEMPRE 
DI PIU’, COINVOLGE SPORTIVI CON DISABILITA’ MOTORIE E/O 
PERCETTIVE, SI VUOLE CON LA PRESENTE SEZIONE, ANALIZZARE LE 
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI ESODO E MISURE DI PREVENZIONE DA 
PORRE IN ATTO.
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GESTIONE DELL’EVACUAZIONE PERSONE CON 
DISABILITA’ MOTORIE ED RIDUZIONE PERCETTIVA

=   RIDUZIONE PERCETTIVA

=   LIMITAZIONE MOTORIA

=   DISABILITA’ MOTORIA
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO UFFICIO

DOCCE

ISTITUTO
STELLINI

Palestra Grande

Grande

PALESTRA 
PICCOLA

Piccolo

VIA PREFERENZIALE

USCITE 
SCONSIGLIATE
PER ASPERITA’ 
ESTERNE DEL 

TERRENO



62

PALESTRA PICCOLA

W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

SPOGLIATOI

INFERMERIA

Palestra Piccola Piccolo

Grande

VIA PREFERENZIALE

USCITE SCONSIGLIATE
PRESENZA 

MOLTEPLICE DI PORTE 
DI PASSAGGIO
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CAPITOLO 3

COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
E STRATEGIE ORGANIZZATIVE
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65
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO UFFICIO

DOCCE

ISTITUTO
STELLINI

Palestra
Grande

Grande

PORTE REI

MURO 
DIVISORIO REI

COMPARTIMENTI REI

COMPARTIMENTO 
SERVIZI COMPARTIMENTO DEPOSITI

COMPARTIMENTO 
CENTRALE TERMICA

COMPARTIMENTO

COMPARTIMENTO 
PALESTRA 
PICCOLA

COMPARTIMENTO 
PALESTRA GRANDE



67 COMPARTIMENTI REI

PORTA ESSENZIALE PER DIVISIONE 
COMPARTIMENTO PALESTRA GRANDE 
DA COMPARTIMENTO ISTITUTO STELLINI

DURANTE LE VOSTRE ATTIVITA’ DEVE 
SEMPRE RISULTARE CHIUSA!!
SE LA TROVATE ACCIDENTALMENTE 
APERTA, TOGLIETE PURE IL 
MANTENITORE A TERRA E CHIUDETELA 
AL FINE DI RIPRISTINARE LA 
SEPARAZIONE DEI COMPARTI!!!!!!!!!



68 COMPARTIMENTI REI

COMPARTIMENTO 
PALESTRA GRANDE

COMPARTIMENTO 
SERVIZI

PORTA 
ESSENZIALE 

PER DIVISIONE 
COMPARTIMENTI



69 COMPARTIMENTI REI

PORTE DI SEPARAZIONE DEI 
DEPOSITI DAL 

COMPARTIMENTO SERVIZI

PORTA DI SEPARAZIONE 
DEL DEPOSITO DAL 
COMPARTIMENTO 

PALESTRA GRANDE



70 COMPARTIMENTI REI

PORTA DI 
SEPARAZIONE DEL
COMPARTIMENTO 

SERVIZI
DAL COMPARTIMENTO 

PALESTRA GRANDE
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W.C.

W.C.
DOCCE

PALESTRA GRANDE

Piano Primo

Grande

PORTE REI

MURO 
DIVISORIO REI

COMPARTIMENTI REI
DEPOSITO
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PALESTRA PICCOLA

W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

SPOGLIATOI

INFERMERIA

Palestra Piccola Piccolo

Grande

PORTE REI

MURO 
DIVISORIO REI

COMPARTIMENTI REI
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COMPARTIMENTI REI



74
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IN STRUTTURA NON SONO PRESENTI 
FILTRI FUMO A SEPARAZIONE DELLE 
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO.
E’ NECESSARIO USCIRE ALL’ESTERNO PER 
RAGGIUNGERE IL PRIMO LUOGO SICURO, 
RECANDOSI POI AL PUNTO DI RACCOLTA
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CAPITOLO 4

STRUMENTI DI PREVENZIONE A SERVIZIO 
DELLA STRUTTURA E DELLA SQUADRA DI 
GESTIONE DELLE EMERGENZE



77 CENTRALE CONTROLLO EMERGENZE



78 CENTRALE CONTROLLO EMERGENZE
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PULSANTE DI TACITAZIONE

CENTRALE CONTROLLO EMERGENZE



80 DISTRIBUZIONE IN STRUTTURA 
DELLE SIRENE DI ALLARME

COMPARTIMENTO 
PALESTRA GRANDE

COMPARTIMENTO 
SERVIZI



81 DISTRIBUZIONE IN STRUTTURA 
DELLE SIRENE DI ALLARME

COMPARTIMENTO 
PALESTRA GRANDE

CAMPO DA GIOCO PIANO TERRA

COMPARTIMENTO 
PALESTRA GRANDE

PIANO PRIMO - SPALTI



82 DISTRIBUZIONE IN STRUTTURA 
DELLE SIRENE DI ALLARME

COMPARTIMENTO 
PALESTRA GRANDE

COMPARTIMENTO 
SERVIZI



83 LIBRETTO DI ISTRUZIONI 
CENTRALE ANTINCENDIO
PRENDERE CONOSCENZA DEL MANUALE DI USO DELLA 
CENTRALINA, IN PARTICOLARE:
1. DEI LIVELLI E MODALITA’ DI ACCESO,
2. DELLE MODALITA’ DI TACITAZIONE
3. DELLE MODALITA’ DI ALLARME

IN CASO DI ALLERTA DA PARTE DELLA CENTRALINA, 
PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE ALLA VERIFICA DA PARTE 
DELL’ADDETTO ANTINCENDIO SULLA REALE PRESENZA DI 
EVENTO OVE INDICATO
• SE FALSO POSITIVO TACITARE L’IMPIANTO ED AVVISARE 

EDR UDINE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE
• SE EVENTO REALE, FRONTEGGIARE L’EVENTO CON I 

PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA, 
QUALORA NON SIANO GIA’ ATTIVE LE SIRENE, PREMERE 
IL PULSANTE DI ALLARME PIU’ VICINO E IN QUALSIASI 
CASO ATTIVARE L’EVACUAZIONE 
(anche preventiva in caso di dubbio!)
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BARRIERE ANTINCENDIO 
PRESENTI IN PALESTRA GRANDE

BARRIERE
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO UFFICIO

DOCCE

ISTITUTO
STELLINI

Grande

PALESTRA 
PICCOLA

Piccolo

BARRIERE Superfice 
coperta

Palestra Grande
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RILEVATORI 
PUNTIFORMI

PRESENTI NEI 
DEPOSITI

PRESENTI NEGLI 
SPOGLIATOI

PRESENTI NEGLI 
SPOGLIATOI
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

INFERMERIA

DOCCE

UFFICIO UFFICIO

DOCCE

ISTITUTO
STELLINI

Grande

PALESTRA 
PICCOLA

Piccolo

PUNTIFORMI

Superfice 
coperta

Palestra Grande

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
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W.C.

W.C.
DOCCE

PALESTRA GRANDE

Grande

PUNTIFORMI

Superfice coperta

Piano Primo - Spalti
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PALESTRA PICCOLA

W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

SPOGLIATOI

INFERMERIA

Palestra Piccola Piccolo

Grande

PUNTIFORMI

Superfice 
coperta
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ULTIME CONSIDERAZIONI SUL PRESENTE PUNTO:

• MOLTI LOCALI SONO DOTATI DI RILEVATORI PUNTIFORMI CHE

POSSONO INTERESSARE LA CENTRALE ALLARMI

ANTINCENDIO.

• TALI RILEVATORI POSSONO RISULTARE DIRETTAMENTE NELLA

VOSTRA AREA DI INTERESSE

(COME QUELLO RIPORTATO IN FOTOGRAFIA A SINISTRA)

• NON SI PUO’ ESCLUDERE INFINE, CHE DURANTE LE VOSTRE

ATTIVITA’ SPORTIVE, POSSA INSORGERE UN SEGNALE DI

ALLARME PROVENIENTE DA AREE DA VOI NON UTILIZZATE,

MOTIVO PER CUI, VIENE COMUNQUE RICHIESTO UN

SOPRALLUOGO ESTERNO AD ESCLUSIONE DI INCENDIO

ESTESO / GENERALIZZATO.

IN CASO DI EMERGENZA, QUESTE CONSIDERAZIONI POSSONO

RISULTARE SOSTANZIALI AI FINI DI UN PRONTO CONTROLLO

DELL’EVENTO, E DI CELERE SPEGNIMENTO ATTRAVERSO PRESIDI

DI PROTEZIONE INCENDIO.



91 SGANCIO ELETTRICO INGRESSO
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PALESTRA PICCOLA

W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

INFERMERIA

SPOGLIATOI

Grande

Piccolo



93 SGANCIO ELETTRICO 
Centrale termica



94 SGANCIO ELETTRICO 
Centrale termica
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

DEPOSITO

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO

DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO

UFFICIO

DOCCE

PALESTRA GRANDE

ISTITUTO
STELLINI

Grande

Piccolo



96 PULSANTI DI ALLARME

L’IMPORTANZA DEL LORO UTILIZZO, RISIEDE NELL’ALLERTARE TUTTA LA 
STRUTTURA ED ANCHE I LOCALI PIU’ LONTANI ED ISOLATI 
SULL’EMERGENZA IN ATTO, SOLLECITANDO COSI’ L’EVACUAZIONE DEI 
PRESENTI E DANDO SUPPORTO AGLI ADDETTI ALL’EVACUAZIONE.

TALI PULSANTI VANNO PREMUTI ANCHE A SEGUITO DI ATTIVITA’ DI 
VERIFICA DI EVENTUALI FALSI POSITIVI, QUALORA DALL’ACCERTAMENTO, 
RISULTI ESSERCI REALMENTE UNO STATO DI EMERGENZA
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

DEPOSITO

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO

DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO

UFFICIO

DOCCE

PALESTRA GRANDE

ISTITUTO
STELLINI

PULSANTI DI ALLARME

Grande

Piccolo



98 PULSANTI DI ALLARME
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W.C.

W.C.
DOCCE

PALESTRA GRANDE

PULSANTI DI ALLARME

Piano Primo - Spalti

Grande



100 PULSANTI DI ALLARME
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PALESTRA PICCOLA

W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

INFERMERIA

SPOGLIATOI

PULSANTI DI ALLARME
Grande

Piccolo



102 PULSANTI DI ALLARME
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RETE IDRANTI



104 RETE IDRANTI
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Ingresso

RETE IDRANTI



106 RETE IDRANTI
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

DEPOSITO

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO

DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO

UFFICIO

DOCCE

PALESTRA GRANDE

ISTITUTO
STELLINI

Grande

Piccolo

LANCE ANTINCENDIO



108 LANCE ANTINCENDIO
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

DEPOSITO

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO

DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO

UFFICIO

DOCCE

PALESTRA GRANDE

ISTITUTO
STELLINI

Grande

Piccolo

LANCE ANTINCENDIO



110 LANCE ANTINCENDIO
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

DEPOSITO

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO

DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO

UFFICIO

DOCCE

PALESTRA GRANDE

ISTITUTO
STELLINI

Grande

Piccolo

LANCE ANTINCENDIO



112 LANCE ANTINCENDIO
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

DEPOSITO

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO

DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO

UFFICIO

DOCCE

PALESTRA GRANDE

ISTITUTO
STELLINI

Grande

Piccolo

LANCE ANTINCENDIO
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LANCE ANTINCENDIO
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LANCIA 
ANTINCENDIO

STRUTTURA 
UNIVERSITARIA

AVVALERSI DELLE NOSTRE 
LANCE PER GLI INTERVENTI DI 

SPEGNIMENTO PALESTRA 
GRANDE.

AVVALERSI DELLA LANCIA 
ALTRO IMPIANTO 

ESLCUSIVAMENTE IN CASI DI 
INCENDIO GENERALIZZATO O 
NELLE EVENTUALITA’ CHE TALE 

VICINANZA ALL’USCITA DI 
EMERGENZA EVIDENZIATA IN 

IMMAGINE DETERMINI 
EFFICIENZA STRATEGICA
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W.C.

W.C.
DOCCE

PALESTRA GRANDE

LANCE ANTINCENDIO



117 LANCE ANTINCENDIO
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W.C.

W.C.
DOCCE

PALESTRA GRANDE

LANCE ANTINCENDIO



119 LANCE ANTINCENDIO
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W.C.

W.C.
DOCCE

PALESTRA GRANDE

LANCE ANTINCENDIO



121 LANCE ANTINCENDIO
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PALESTRA PICCOLA

W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

INFERMERIA

SPOGLIATOI

Grande

PiccoloLANCE ANTINCENDIO



123 LANCE ANTINCENDIO
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W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

INFERMERIA

SPOGLIATOI

Grande

PiccoloLANCE ANTINCENDIO

PALESTRA PICCOLA
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CHIAVE 
MANOVRA 

IDRANTE

RETE IDRANTI
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APERTO

CHIUSO

RETE IDRANTI
CHIAVE 

MANOVRA 
IDRANTE
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PALESTRA PICCOLA

W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

INFERMERIA

SPOGLIATOI

Grande

PiccoloLANCE ANTINCENDIO



128 RETE IDRANTI
CHIAVE 

MANOVRA 
IDRANTE



129 RETE IDRANTI

APERTO

CHIUSO

CHIAVE 
MANOVRA 

IDRANTE
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PALESTRA PICCOLA

W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

INFERMERIA

SPOGLIATOI

Grande

PiccoloLANCE ANTINCENDIO



131 LANCE ANTINCENDIO
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CAPITOLO 5
INTERSEZIONI IMPIANTISTICHE IN CASO DI 
EMERGENZA IN ATTO



133

INTERSEZIONI ARIA



134 INTERSEZIONE 
GAS METANO
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CAPITOLO 6

AREE CON RISCHI SPECIFICI / PARTICOLARI
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AREE CON RISCHI SPECIFICI / PARTICOLARI
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AREE CON RISCHI SPECIFICI / PARTICOLARI
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AREE CON RISCHI SPECIFICI / PARTICOLARI
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PROCEDURE DI GESTIONE 
DELLE EMERGENZE
Nota: ogni addetto deve apprendere tutte 
le potenzialità riportate nel piano di gestione 
delle emergenze al fine di dare uniformità 
condivisa di gestione al coordinatore

CAPITOLO 7
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COMPITI DEL 
RESPONSABILE 
DELLE ATTIVITA’ 
(RICHIEDENTE)



141 AFFOLLAMENTO 
MASSIMO CONCESSO

• 99 PERSONE

• NO PUBBLICO SPETTACOLO



142 COMPITI DEL COORDINATORE ALLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE
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COMPITI DEL COORDINATORE ALLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il coordinatore deve:

• Prendere provvedimenti, in caso di pericolo grave ed immediato, anche di 
interruzione delle attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

• Controllo della situazione in atto e del corretto esodo generale
È colui che, anche tramite megafono, controlla l’esodo ed in particolare interviene in eventuali 
situazioni di isterismo, così da disincentivare infortuni e lesioni in genere che si possono 
determinare da una scorretta evacuazione
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

DEPOSITO

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO

DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO

UFFICIO

DOCCE

PALESTRA GRANDE

ISTITUTO
STELLINI

Grande
• Il megafono in dotazione 

possiede pile alcaline 
separate da inserire nel 
megafono al momento 
del bisogno (questo per 
garantire dispositivo 
sempre carico)

• In caso di emergenza 
l’addetto più vicino al 
megafono deve portare il 
megafono al coordinatore 
da voi incaricato alla 
gestione delle emergenze



145
COMPITI DEL COORDINATORE ALLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE
MODALITA’ DI ALLARME

• PREMERE IL PULSANTE DI ALLARME ANTINCENDIO
MAGGIORMENTE VICINO

• EFFETTUARE IL COORDINAMENTO DELLE PERSONE TRAMITE MEGAFONO 
AL FINE DI STRUTTURARE UN CONTROLLO IMMEDIATO DI POTENZIALI 
ATTACCHI DI PANICO RASSICURARE E CALMARE I PRESENTI AL FINE DI 
NON SCATENARE UN EVACUAZIONE INCONTROLLATA.
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COMPITI DEL COORDINATORE ALLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il coordinatore deve:

• Contattare i soccorsi esterni al n.112
(VVF, Polizia, Carabinieri, Soccorso sanitario etc.)

• Nel caso di atto terroristico e/o nel caso in cui la classica chiamata telefonica 
al numero unico 112 non sia direttamente possibile in quanto scatenerebbe 
una reazione conseguente sui presenti, è raccomandata l’installazione e la 
conseguente allerta tramite l’applicazione «Where Are U» 
(il Friuli Venezia Giulia è attualmente coperto da tale applicazione, 

periodicamente controllare che tale requisito sia mantenuto)

http://where.areu.lombardia.it/

http://where.areu.lombardia.it/
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COMPITI DEL COORDINATORE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Controlla sempre prima delle 
attività, che il tuo 

smartphone sia carico e 
abbia copertura telefonica



148 COMPITI DEL COORDINATORE 
ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

ALLERTA SILENZIOSA



149 COMPITI DEL COORDINATORE 
ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

ALLERTA SILENZIOSA
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Modalità richiesta 
soccorsi muta

COMPITI DEL COORDINATORE 
ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

ALLERTA SILENZIOSA



151 COMPITI DEL COORDINATORE 
ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
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CHIAMATA SOCCORSI
LA DECISIONE DI ATTIVARE LA RICHIESTA SOCCORSI 
DEVE ESSERE PRESA NELLA PRESSOCHÉ TOTALITA’ DAL 
COORDINATORE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE INCARICATO.
TRA LE POCHE CONCESSIONI CORRELATE AD UNA ATTIVAZIONE SOCCORSI DIRETTA ED 
INDIPENDENTE, DA PARTE DEGLI ADDETTI / CENTRALE EMERGENZE, TROVIAMO:

• EMERGENZA SANITARIA IN CUI L’EVIDENZA DELL’ESIGENZA IMMEDIATA, CONCEDE AGLI 
ADDETTI MAGGIORMENTE PROSSIMI ALLA PERSONA IN STATO DI BISOGNO DI ACCORCIARE I 
TEMPI DI INTERVENTO

• MINACCIA ARMATA / TERRORISMO, IN CUI PUO’ PRECLUDERE L’INTERVENTO DA PARTE DI 
ALCUNI ADDETTI, NONCHÉ’ LA MOLTITUDINE DI RICHIESTE «MUTE» DA PARTE DI MAGGIORI 
ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE PUO’ AVVALORARE L’IMPORTANZA DELLA PRESA 
IN CARICO DA PARTE DEL NUMERO UNICO 112.

MODALITA’ DECISIONALE 
PREVALENTE

MODALITA’ DECISIONALE
NECESSITATA



153 CHIAMATA SOCCORSI
LA MODALITA’ DECISIONALE E’ DI COMPETENZA 

PREVALENTE DEL COORDINATORE

NON SIGNIFICA CHE SIA SOLO LUI L’UNICO CHE DEBBA 
OCCUPARSI DELLA CHIAMATA / RICHIESTA SOCCORSI 

ESTERNI.

QUALORA PER ESIGENZE DI COORDINAMENTO, TALE 
OPERAZIONE PRIVASSE TEMPO PREZIOSO A TALE RUOLO, 

IL COORDINATORE 
PUO’ / DEVE CHIEDERE AD UNO DEGLI ADDETTI

DI PROCEDERE ALL’AZIONE DI CHIAMATA / RICHIESTA



154 COMPITI DEL COORDINATORE ALLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Contenuto minimo da trasmettere in eventuale chiamata di emergenza

Informare i soccorsi, in relazione a dove è 
situata l’area critica emergenziale,

SU QUAL E’ L’ACCESSO PREFERENZIALE

Via Benedetto Cairoli, 
15/A 
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Ingresso principale
Via Benedetto Cairoli, 15/A 



156 COMPITI DEL COORDINATORE ALLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il coordinatore deve:

• Coordinare tutti gli addetti alla gestione delle emergenze.
Nota: Il coordinatore può ricoprire attivamente un ruolo di addetto alle gestione delle  
emergenze, esclusivamente nel ruolo di addetto all’evacuazione o al primo soccorso 
(non addetto antincendio).

Dare disposizioni agli addetti 
(in particolare se si dimostrano 

disorientati dall’emergenza in atto)



157 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
IL COORDINATORE DEVE ESSERE COSTANTEMENTE 
INFORMATO DI TUTTE LE AZIONI SALIENTI INTRAPRESE E 
SULL’ESITO POSITIVO O MENO DELLE SCELTE APPLICATE 
Un esempio delle informazioni:
• Limitazione rischio incendio ad una area compartimentata, 
• Lo spegnimento di un principio di incendio,
• La chiusura di un area della palestra ove presente minaccia armata etc.

ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI DEVE SCEGLIERE UN ADDETTO 
O RECARSI DIRETTAMENTE A FORNIRE INFORMAZIONI AL 
PERSONALE DELL’ENTE COINVOLTO DALLA CHIAMATA.
Un esempio delle informazioni salienti:
• Se vi sono ancora persona intrappolate nella struttura e dove
• Le intersezioni impiantistiche applicate
• Particolari aree a maggior pericolo



158 COMPITI DEL COORDINATORE ALLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il coordinatore deve:

• Effettuare prove di sfollamento / simulazioni; 

• in caso di emergenza, valutare la situazione e l'entità del pericolo 

per l'assunzione delle decisioni del caso e sovraintendere le 

conseguenti operazioni; 

• decidere, informando il responsabile dell’attività e EDR Udine, 

sull'attuazione del piano di sfollamento in caso di evento 

pericoloso; 

• seguire l'andamento delle operazioni di sfollamento
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COMPITI DEGLI
ADDETTI ANTINCENDIO



160 COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

COMPITI PREVENTIVI ALLE ATTIVITA’:

1. CONTROLLARE LA PERFETTA EFFICIENZA DELLE USCITE, E VERIFICARE CHE TUTTI I 
PASSAGGI PREVISTI COME VIE DI ESODO IN CASO DI EMERGENZA SIANO TENUTI 
PERMANENTEMENTE SGOMBRI DA MATERIALI CHE POSSANO OSTACOLARE IL 
NORMALE DEFLUSSO DELLE PERSONE
UN ESEMPIO DELLE SITUAZIONI DA CORREGGERE PRIMA DELL’INIZIO ATTIVITA’:



161 COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

COMPITI PREVENTIVI ALLE ATTIVITA’:

2. AI PRIMI UTILIZZI DELLA STRUTTURA PRENDERE VISIONE DI DOVE SONO DISLOCATI I 
PULSANTI DI ALLARME E I RILEVATORI ANTINCENDIO A SOFFITTO AL FINE EFFETTUARE 
UN CELERE CONTROLLO IN CASO DI ALLARME SONORO ANTINCENDIO
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COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

COMPITI PREVENTIVI ALLE ATTIVITA’:

3. CONTROLLARE CHE TUTTE LE PORTE REI DI COMPARTIMENTO RISULTINO 
CORRETTAMENTE APRIBILI E CHIUDIBILI E CHE VENGANO MANTENUTE CHIUSE, PRIMA, 
DURANTE ED A CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’, SALVO LE OVVIE ESIGENZE DI TRANSITO

LA PORTA REI DEVE CHIUDERSI 
AUTOMATICAMENTE UNA VOLTA LASCIATA

NON MANTENERE LA 
PORTA CON ELEMENTI DI 
ARREDO O FISSAGGI A 

PAVIMENTO!!!!!!!!!!!
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W.C.

W.C.
DOCCE

PALESTRA GRANDE

Piano Primo

Grande

PORTE REI

MURO 
DIVISORIO REI

COMPARTIMENTI REI
DEPOSITO
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PALESTRA PICCOLA

W.C.

DOCCIA

DOCCIA

RAMPA PER 
DISABILI

SERVIZI

SPOGLIATOI

INFERMERIA

Palestra Piccola Piccolo

Grande

PORTE REI

MURO 
DIVISORIO REI

COMPARTIMENTI REI
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CENTRALE TERMICA

ASCENSORE

W.C. W.C.

W.C. W.C.

W.C.W.C.

INFERMERIA

DOCCE

SPOGLIATOI SPOGLIATOI
UFFICIO UFFICIO

DOCCE

ISTITUTO
STELLINI

Palestra
Grande

Grande

PORTE REI

MURO 
DIVISORIO REI

COMPARTIMENTI REI

COMPARTIMENTO 
SERVIZI COMPARTIMENTO DEPOSITI

COMPARTIMENTO 
CENTRALE TERMICA

COMPARTIMENTO

COMPARTIMENTO 
PALESTRA 
PICCOLA

COMPARTIMENTO 
PALESTRA GRANDE



166 COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

COMPITI PREVENTIVI ALLE ATTIVITA’:

4. CONTROLLARE CHE TUTTI I PRESIDI SIANO LIBERI DA OSTACOLI PRIMA DELL’INIZIO 
DELLE ATTIVITA’, ALTRESI’ NELLA COMUNE CONDIVISIONE DEGLI SPAZI DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO NON POSIZIONARE DAVANTI I PRESIDI E LUNGO LE VIE DI ESODO 
ATTREZZATURE ED ARREDI CHE COMPROMETTANO LA SICUREZZA DI TUTTI.

ES. NO A GIUBBOTTI 
(O ALTRI MATERIALI) 

APPESI SUI PRESIDI DELLA STRUTTURA
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PRENDERE VISIONE DELL’ESTINTORE PIU’ CONSONO 
PRESENTE NELL’AREA DEI QUADRI ELETTRICI

COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
COMPITI PREVENTIVI ALLE ATTIVITA’:

5. CONTROLLARE L’ASSENZA DI MATERIALI COMBUSTIBILI FRONTE 
QUADRO ELETTRICO (ALMENO 1,0 MT LIBERO FRONTALE)
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COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
COMPITI PREVENTIVI ALL’EVENTO:

REGOLARIZZARE COMPORTAMENTI IMPROPRI DA PARTE 
DEGLI UTILIZZATORI IMPIANTO SPORTIVO(SOVRATENSIONI)
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COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

COMPITI DURANTE L’EVENTO:

Personale di servizio incaricato Compiti Principali

Addetti antincendio • Spegnimento del principio d'incendio
• Controllo dell'incendio esteso sino ad arrivo dei soccorsi



170 COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

COMPITI DURANTE L’EVENTO:

I componenti della squadra, in
via ordinaria, devono segnalare
al Coordinatore ogni situazione
di pericolo che dovessero
riscontrare, nonché anomalie o
deficienze degli impianti di
sicurezza, della segnaletica e di
quanto altro dovesse incidere
negativamente sul livello di
sicurezza



171 COMPITI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

COMPITI DURANTE L’EVENTO:



172 COMPITI DEGLI 
ADDETTI ANTINCENDIO

Attivare la procedura di 
richiesta soccorsi esterni
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REALE PRESENZA DI 

EMERGENZA O SOSPETTA TALE

 VERIFICA ISPETTIVA DEI LOCALI

1. VERIFICARE LA PRESENZA DI FUMO / FIAMME NEI CORRIDOI DELLA STRUTTURA

2. IN CASO DI ASSENZA VERIFICARE I SINGOLI LOCALI

ESEMPIO SE DALLA PORTA FUORIESCONO FUMI

3. SE LA RISPOSTA PRECEDENTE E’ NEGATIVA, AVVICINARE IL DORSO DELLA MANO ALLA

PORTA E SENTIRE SE SCOTTA (OVVIAMENTE SE LA PORTA NON E’ R.E.I.)

4. SE UNA DELLE PRIME RISPOSTE E’ AFFERMATIVA, PREMERE IL PULSANTE DI ALLARME

PIU’ VICINO (DARE L’ALLARME DI EVACUAZIONE), RACCOGLIERE GLI ADDETTI

ANTINCENDIO NELL’AREA DI INTERSSE PER PROCEDERE AL TENTATIVO DI SPEGNIMENTO

5. SE LE RISPOSTE PRECEDENTI SONO NEGATIVE APRIRE CON CAUTELA, RIMANENDO

INIZIALMENTE DIETRO ALLA PORTA, QUALORA PRESENTE EVENTO PROCEDERE

ALL’IMMEDIATO SPEGNIMENTO.
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 QUALORA NON ANDASSE A BUON FINE LO SPEGNIMENTO CON ESTINTORI

• PREMETE IL PULSANTE DI ALLARME MAGGIORMENTE VICINO

(O CHIEDETE AD ALTRO ADDETTO DI PROVVEDERE A TALE COMPITO)

• ATTIVARE LA RICHIESTA SOCCORSI VVF TRAMITE NUMERO UNICO 112

• PROCEDERE CON UN EVACUAZIONE PREVENTIVA DELLA STRUTTURA, SOSPENDENDO LE

ATTIVITA’

• EFFETTUARE LO SGANCIO ELETTRICO ATTRAVERSO APPOSITI PULSANTI EVIDENZIATI IN

PRECEDENZA

• UTILIZZARE LE LANCE ANTINCENDIO PER TENTARE UNO SPEGNIMENTO MAGGIORMENTE

SOSTENUTO E/O PER RAFFREDDARE I LOCALI, TENENDO L’INCENDIO CONTROLLATO SINO

ALL’ARRIVO DEI VVF

• TENERSI A DISTANZA DALL’EVENTO (NON METTERSI IN PERICOLO)

• ATTENDERE L’ARRIVO DEI VVF E NON METTERE IN PERICOLO LA PROPRIA INCOLUMITA’ E

QUELLA DELLA SQUADRA

REALE PRESENZA DI EMERGENZA
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 QUALORA NON RILEVASTE L’EVENTO NELLA VOSTRA AREA E NEANCHE NEL SOPRALLUOGO

ESTERNO DEL COMPLESSO

• DARE COMUNQUE PRONTO AVVISO AD EDR UDINE, TRAMITE I RIFERIMENTI RIPORTATI NEI

CONTATTI A FINE PIANO

REALE PRESENZA DI 
EMERGENZA O SOSPETTA TALE

 QUALORA IL LOCALE FOSSE CHIUSO O NON ISPEZIONABILE

• CONTATTARE IMMEDIATAMENTE I VVF TRAMITE NUMERO UNICO 112

• PROCEDERE CON UN EVACUAZIONE PREVENTIVA DELLA STRUTTURA, SOSPENDENDO LE

ATTIVITA’

• ATTENDERE L’ARRIVO DEI VVF E NON METTERE IN PERICOLO LA PROPRIA INCOLUMITA’ E

QUELLA DELLA SQUADRA
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SU ORDINE DEL COORDINATORE PROVVEDERE 
ALL’ INTERSEZIONI IMPIANTISTICHE IN CASO DI 
EMERGENZA IN ATTO (VEDI MODALITA’ CAPITOLO 5)



177

COMPITI 
DELL’ADDETTO 

ALL’EVACUAZIONE
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PROCEDURE GENERICHE

• Assistere il personale all'evacuazione della struttura 
(es. Ove possibile aprire preventivamente le porte di 
evacuazione prima dell'arrivo del deflusso)

• Dare indicazioni alle persone per il facile 
raggiungimento del punto di raccolta 

• Comunicarne la presenza / assenza di persone al 
coordinatore alla gestione delle emergenze.
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CONTROLLO DEI
LOCALI POCO FREQUENTATI
E VERIFICA DISPERSI

Servizi igienici

• Spogliatoi
• Depositi

Considerando l’abituale presenza al
nei campi da gioco, in caso di
ordine di evacuazione, l’addetto:
• Verifica se manca qualcuno tra i

presenti;
• Provvede a far uscire le persone

dal campo attraverso le uscite
che conducono direttamente
all’esterno;

• Se manca qualcuno o vi è il
minimo dubbio, ispezionate i
locali poco frequentati, nel
seguito raggiungere i restanti
all’esterno

• Se del caso utilizza il megafono
per aiutarsi nella verifica
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CONTROLLO DEI
LOCALI POCO FREQUENTATI
E VERIFICA DISPERSI

Servizi igienici

• Spogliatoi
• Depositi

Nel caso in cui il piano si accerti la
presenza di infortunato /
intrappolato presso un piano, ma
l’area sia compromessa,
l’addetto:

• Non si espone al pericolo ed
attende l’arrivo dei VVF

• Si adopera per reperire le chiavi
che consentono un eventuale
entrata dei VVF maggiormente
ravvicinata al luogo del recupero



181 LE SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI
Disabilità della vista
• annunciate la vostra presenza e parlate con voce ben distinta e comprensibile;
• parlate naturalmente e direttamente alle persone e non attraverso una terza

persona;
• non urlate;
• offrite assistenza, ma fate sì che la persona vi spieghi di cosa essa ha bisogno;
• descrivete in anticipo le azioni che state per intraprendere;
• lasciate che la persona in questione afferri leggermente il vostro braccio o la

vostra spalla per farsi guidare (essa può scegliere di camminare leggermente
dietro di voi, per valutare la reazione del vostro corpo agli ostacoli);

• ricordatevi di annunciare ad alta voce la presenza di scale, di passaggi ristretti,
di rampe, ecc.;

• quando guidate un disabile visivo ad un sedile, mettete la mano della persona
sullo schienale del sedile;

• se state guidando contemporaneamente parecchie persone con disabilità
visive, chiedete ad ognuno di tenere la mano dell’altro;

• accertatevi che, dopo aver abbandonato lo stabile, i disabili visivi non vengano
abbandonati a loro stessi, ma siano condotti in un posto sicuro
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LE SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI
Disabilità dell’udito

• Quando avete a che fare con persone non udenti, tenete conto dei
seguenti aspetti:

• accendete e spegnete la luce quando entrate in un'area di lavoro, per
richiamare l’attenzione della persona;

• stabilite un contatto visivo con gli occhi della persona, anche se è presente
un interprete;

• mettetevi con il viso rivolto verso la luce, non coprite inavvertitamente, non
girate la vostra faccia e non masticate la gomma americana;

• usate espressioni facciali e gesti manuali per sottolineare ciò che state
dicendo;

• controllate se siete stati ben capiti e ripetete se necessario;
• offrite carta e penna, scrivete lentamente e lasciate leggere la persona

mentre scrive; le comunicazioni scritte possono essere molto importanti, se
non riuscite a capire cosa vi sta dicendo il disabile;

• non permettete che altri vi interrompano o si mettano a scherzare quando
date informazioni di emergenza;

• siate pazienti perché la persona può avere difficoltà nel comprendere il
messaggio
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LE SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI

Disabilità motoria

• è meglio non interferire con le persone che si stanno spostando e che
palesemente sanno cavarsela da sole: in alternativa potrete offrire di
trasportare quanto a loro necessario;

• le persone che usano la sedia a ruote sono addestrate nelle speciali
tecniche necessarie per trasferirsi da una sedia all’altra; a seconda della
forza residua della parte superiore del corpo, esse possono svolgere gran
parte delle operazioni da sole;

• se dovete assistere una persona su sedia a ruote, cercate di evitare di
sottoporre a pressione gli arti della persona ed il torace (questa pressione
può causare degli spasmi dolorosi e rendere difficoltosa la respirazione);

• il trasportare qualcuno che pesa sulle vostre spalle (il cosiddetto trasporto
del pompiere) crea una certa pressione sul torace del trasportato e può
mettere molte persone in difficoltà respiratoria, soprattutto se hanno delle
disabilità di ordine neurologico od ortopedico
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TRASPORTO A DUE MODALITA’ CLASSICA

TRASPORTO A DUE IN PERCORSI STRETTI



185 COMPITI DEGLI ADDETTI ALL’EVACUAZIONE

COMPITI PREVENTIVI ALLE ATTIVITA’

PRIMA DELL’INIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA’ DEVE ESSERE 
• CONTROLLATA LA FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA DI VIE DI USCITA, 
• IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERRAMENTI DELLE PORTE.
• RIPRISTINA EVENTUALI SITUAZIONI NON CONFORMI
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COMPITI DURANTE L’EMERGENZA – AREA CRITICA

PREDILIGERE LE USCITE DIRETTE DAI CAMPI DA GIOCO

AL FINE DI EVITARE 
COLLISIONI NELLE VIE 

DI EVACUAZIONE 
CHE DETERMINANO 

INCROCIO
Palestra
Piccola
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COMPITI ADDETTO AL 
PRIMO SOCCORSO
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Cosa non fare:

• NON lasciarsi prendere dal panico;

• NON spostare la persona traumatizzata se non strettamente necessario per situazioni di 

pericolo ambientale (gas, incendio, pericolo di crollo imminente, ecc.).

• NON somministrare cibi, bevande o farmaci.

in attesa dei soccorsi esterni - Cosa fare:

• Attenersi alle disposizioni telefoniche date dal personale del 118;

• Coprire il paziente e proteggerlo dall’ambiente;

• Incoraggiare e rassicurare il paziente;

• Slacciare delicatamente gli indumenti stretti (cintura, cravatta) per agevolare la respirazione

• Al fine di agevolare i soccorsi esterni nel raggiungimento del luogo dell’evento, potrebbe 

essere necessario recarsi presso il punto di accesso indicato durante la chiamata di soccorso 

per accompagnare il personale sanitario fino al luogo dell’evento. 

Chiedere supporto agli addetti all’evacuazione.
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Quando attivare la procedura di richiesta soccorsi esterni

In tutte quelle situazioni in cui ci può essere rischi per la vita o l’incolumità di 
una persona come nel caso di:

• Difficoltà o assenza di respiro;

• Dolore al petto;

• Perdita di coscienza prolungata (la persona non parla e non risponde);

• Trauma e ferite con emorragie evidenti;

• Incidente;

• Difficoltà a parlare o difficoltà/incapacità nell’uso di uno 

o di entrambi gli arti dello stesso lato;

• Segni di soffocamento, di avvelenamento, di annegamento o ustione
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Attivare la procedura di 
richiesta soccorsi esterni



191 Personale di servizio incaricato Compiti Principali

Addetti al primo soccorso

• In caso di incidente / infortunio / malessere prelevano
dall’infermeria la cassetta di primo soccorso e raggiungono l’area
di intervento. Altresì per malesseri minori, anche al fine di garantire
la privacy, accompagnano l’interessato in locali / spazi predefiniti
al fine di fornire assistenza.

• In caso di eventi es. post sisma, affiancano gli addetti
all’evacuazione in particolare nelle operazioni di cauta
movimentazione di eventuali fratturati esclusivamente ove vi sia la
necessità di allontanarli da situazioni di pericolo imminente

• Effettuano una prima misurazione della persona con sintomi di
malessere (es. temperatura, saturazione, pressione)

CHE DEVONO ESSERE A 
DISPOSIZIONE DELL’ADDETTO

INTEGRATIVI RISPETTO A CASSETTA PRIMO SOCCORSO

SEMI FACCIALE
EN149 FFP2 VISIERA PROTETTIVA

GUANTI
EN374

DPI: DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



192 COMPITI ADDETTO AL 
PRIMO SOCCORSO

IL CONTENUTO DM 388/03 DEVE RISULTARE 
SEMPRE IN VALIGETTA TRASPORTABILE 

OVE NECESSARIO

EVITARE DI UTILIZZARE LA CASSETTA DI PRIMO 
SOCCORSO DELL’ISTITUTO, PREDILIGENDO L’USO 

DELLA CASSETTA EDR UDINE.
LA CASSETTA POSSIEDE SIGILLO DI APERTURA. IN 

SEGUITO ALL’UTILIZZO AVVISARE EDR UDINE
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OVE VI SIA IL RAGIONEVOLE SOSPETTO DI MALESSERI CON SINTOMI COVID19, 

GLI ADDETTI ALL’EVACUAZIONE E PRIMO SOCCORSO:

• DEVONO ORGANIZZARE IL PERCORSO IN TRANSITO, MANTENENDO A DISTANZA EVENTUALI TERZI 

PRESENTI, NONCHE’ PREDILIGENDO TRANSITI ESTERNI (NELLE GIORNATE DI BEL TEMPO)

• IN CASO DI BELLA GIORNATA, DI PERSONA COSCIENTE CON SINTOMI NON GRAVI, 

PER ACCERTAMENTI CHE NON RICHIEDANO RISERVATEZZA / TUTELA DELLA PRIVACY, EFFETTUARE LE 

VALUTAZIONI ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA 

ATTREZZARE CON SEDIA (O PANCA DAGLI SPOGLIATOI)
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AREE RACCOMANDATE DEDICATE 
A VERIFICA SINTOMATICI COVID19

PALESTRA GRANDE

PALESTRA PICCOLA

ESTERNO

ISTITUTO
STELLINI



QUALORA NON POSSIBILE:
• PER CONDIZIONI METEREOLOGICHE
• ALTRE RAGIONEVOLI MOTIVAZIONI (ES. NECESSITA’ SERVIZI IGIENICI, PRIVACY ETC.) 195

UTILIZZARE UN LOCALE CON FINESTRE APERTO, PREFERENDO SE POSSIBILE L’INFERMERIA
(GRANDE / PICCOLA )
• RICORDARSI DI APRIRE LE FINESTRE, QUANTE PIU’ POSSIBILE E SINO AL TERMINE DELL’UTILIZZO
• RICORDARSI DI INDOSSARE DPI COVID19 E LIMITARE QUANTO PIU’ POSSIBILE IL TEMPO DI TALE 

CONTROLLO
• SE LA PERSONA CAGIONEVOLE NECESSITA DI SERVIZI IGIENICI E NON HA PROBLEMI NEL 

DEAMBULARE NELLE MEDIO BREVI DISTANZE, INDIVIDUARE I SERVIZI NON UTILIZZATI SIA DAI RESTANTI 
PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ SIA DALLA RESTANTE PALESTRA IN USO AD ALTRA ASSOCIAZIONE / 
ENTE (ES. UTILIZZARE I WC AL PIANO PRIMO – NEL SEGUITO APPENDERE CARTELLO DI 
SEGNALAZIONE

LIMITARE GLI ACCESSI DI ALTRE PERSONE IN TALE AREA ED UNA VOLTA CONCLUSA L’ATTIVITA’:

• RENDERE INTERDETTO TALE LOCALE /AREA SINO A SANIFICAZIONE COVID19 
(AVVISARE REFERENTE EDR UDINE ED APPORRE ALLA PORTA CARTELLO DI SEGNALAZIONE)
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DEFIBRILLATORE

ISTITUTO
STELLINI
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PRIMA DEL TERREMOTO

Conoscere e seguire alcune semplici regole di comportamento può aumentare la

nostra sicurezza nei confronti del terremoto. Il primo passo è identificare tutto ciò che

in caso di terremoto può trasformarsi in un pericolo. Molte delle vittime di terremoti

sono ferite da oggetti che si rompono o cadono su di loro, come apparecchiature,

quadri, lampade, contro-soffitti. Alcuni accorgimenti poco costosi e semplici possono

rendere più sicuri gli ambienti di lavoro. Ad esempio:

• Fissare alle pareti scaffali, librerie ed altri mobili ingombranti;

• Evitare di tenere oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti;

• Mettere gli oggetti pesanti sui ripiani bassi, nelle scaffalature e fissare gli oggetti

sui ripiani alti con del nastro;

• Utilizzare fermi per evitare l’apertura di sportelli di mobili dove sono contenuti

oggetti fragili, in modo che non si aprano durante la scossa.

PROCEDURE EVENTO 
SISMICO / TERREMOTO



198
PROCEDURE EVENTO 
SISMICO / TERREMOTO
DURANTE IL TERREMOTO

• In caso di evento, mantenere la calma e non farsi prendere dal panico.
• Cercare inoltre di tranquillizzare le altre persone presenti.

IN LUOGO CHIUSO

• Non precipitarsi fuori dall’edificio, a meno che non ci si trovi a piano
terra e la porta d’ingresso non dia accesso diretto ad uno spazio aperto;

• Non usare le scale;
• Non usare gli ascensori;
• Se si viene sorpresi dalla scossa all’interno di un ascensore, fermarsi al

primo piano possibile ed uscire immediatamente dall'elevatore;
• Allontanarsi da vetri, mobili pesanti, scaffalature, impianti elettrici sospesi

o comunque da oggetti che possono cadere;
• Cercare riparo sotto un tavolo, nel vano di una porta, inserita in un muro

portante o sotto una trave, nell’angolo fra due muri;
• Attendere che la scossa abbia termine
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PROCEDURE EVENTO 
SISMICO / TERREMOTO

ALL’APERTO
• Allontanarsi da edifici, terrapieni, linee elettriche, muri di recinzione,

cantieri;
• Dirigersi verso il “punto di raccolta” generale;
• Se ci si trova in prossimità dell’opera in costruzione, fare attenzione a

cornicioni, balconi, opere provvisionali o carichi sospesi.

DOPO IL TERREMOTO
• Abbandonare i locali e/o il cantiere secondo le vie di esodo;
• Raggiungere il punto di raccolta, o uno spazio aperto lontano dagli

edifici e da strutture pericolanti, ed attendere in quel punto sino a
nuove istruzioni del sistema di Prevenzione e Protezione;

• Non usare il telefono se non per reali esigenze di soccorso;
• Non usare autoveicoli per lasciare le strade libere per i soccorsi;



200 PROCEDURE EVENTO 
SISMICO / TERREMOTO

COMPITI DELLA SQUADRA DI EMERGENZA

Durante il terremoto gli addetti alla squadra di emergenza 

(antincendio, primo soccorso ed evacuazione):

• Inviteranno tutti i presenti alla calma ed a seguire le istruzioni descritte
in precedenza;

• Al termine della scossa coordineranno e faciliteranno l’allontanamento
dalla struttura

• Verificano lo stato di salute delle persone presenti, e se necessario
allertano il servizio sanitario nazionale (112);

• Solo nel momento in cui si abbia certezza della sicurezza dei luoghi,
permettono la ripresa delle lavorazioni

• Al termine dell’emergenza il coordinatore formalizzerà l'evento occorso
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PROCEDURE EVENTO 
SISMICO / TERREMOTO

ADDETTI PRINCIPALMENTE 
INTERESSATI DALLA 

GESTIONE



202 AREE 
MAGGIORMENTE 
SICURE IN CASO 

DI SISMA

PERIMETRO CON FINESTRE DEL 
CAMPO DA GIOCO 

SCONSIGLIATO, PER MOLTEPLICI 
ELEMENTI IN POTENZIALE CADUTA

ISTITUTO
STELLINI

SCRIVANIE

PERIMETRO CON FINESTRE DEL 
CAMPO DA GIOCO 

SCONSIGLIATO, PER MOLTEPLICI 
ELEMENTI IN POTENZIALE CADUTA



203 PROCEDURE EVENTO 

ADDETTI 
PRINCIPALMENTE 

INTERESSATI 
DALLA GESTIONE
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ADDETTI 
PRINCIPALMENTE 

INTERESSATI 
DALLA GESTIONE
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ADDETTI PRINCIPALMENTE 

INTERESSATI DALLA 
GESTIONE
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L’impianto sportivo risulta esterno ad aree di 
esondazione di corsi fluviali a rischio PAI UDINE
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ADDETTI 
PRINCIPALMENTE 

INTERESSATI 
DALLA GESTIONE
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AREE RITENUTE 
MAGGIORMENTE 

SICURE IN CASO DI 
EVENTO IMPROVVISO

SE DEL CASO TOGLIERE 
TENSIONE ALLA STRUTTURA 

TRAMITE Q.E. D’AREA

PERIMETRO CON FINESTRE DEL 
CAMPO DA GIOCO 

SCONSIGLIATO, PER MOLTEPLICI 
ELEMENTI IN POTENZIALE CADUTA

ISTITUTO
STELLINI

PERIMETRO CON FINESTRE DEL 
CAMPO DA GIOCO 

SCONSIGLIATO, PER MOLTEPLICI 
ELEMENTI IN POTENZIALE CADUTA



209 AREE DI PERICOLO IN CASO DI TROMBA DI ARIA
IN CASO DI AVVICINAMENTO TROMBA D’ARIA ALLA STRUTTURA, IN SENSO GENERALE EVITARE LA 
PALESTRA (SIA PER SUPERFICI ELEVATE, SIA PER LA PRESENZA DI CONTROSOFFITTO SIA PER ELEVATA 
PRESENZA DI FINESTRE DI VETRO)

IN CASO DI EVENTO SORPRESA / INASPETTATO ALLONTANARSI DALLE FINESTRE PREDILIGENDO IN 
OGNI CASO I LOCALI PIU’ INTERNI DELLA STRUTTURA.

ADDETTI PRINCIPALMENTE 
INTERESSATI DALLA GESTIONE

SUPERFICI VETRATE CHE IN CASO DI EVENTO, POTREBBERO 
ROMPERSI CADENDO ALL’INTERNO DEL CAMPO DA GIOCO. 



210 AREE DI PERICOLO IN CASO DI TROMBA DI ARIA
IN CASO DI AVVICINAMENTO TROMBA D’ARIA ALLA STRUTTURA, IN SENSO GENERALE EVITARE LA 
PALESTRA (SIA PER SUPERFICI ELEVATE, SIA PER LA PRESENZA DI CONTROSOFFITTO SIA PER ELEVATA 
PRESENZA DI FINESTRE DI VETRO)

IN CASO DI EVENTO SORPRESA / INASPETTATO ALLONTANARSI DALLE FINESTRE PREDILIGENDO IN 
OGNI CASO I LOCALI PIU’ INTERNI DELLA STRUTTURA.

ADDETTI PRINCIPALMENTE 
INTERESSATI DALLA GESTIONE

SUPERFICI VETRATE CHE IN CASO DI EVENTO, POTREBBERO 
ROMPERSI CADENDO ALL’INTERNO DEL CAMPO DA GIOCO. 
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Il Coordinatore dell’Emergenza deve accertarsi su quali siano le cause
(es. sovraccarico di consumo all’interno dell’edificio, interruzione sulla rete esterna, 
sgancio in seguito a principio di incendio etc.) che hanno provocato l’assenza di 
corrente

Tranquillizzare i presenti nell’impianto sportivo(anche attraverso megafono):
• Avvisare che le verifiche sono in corso
• Di rimanere nella posizione in cui ci si trova

Qualora non determinabile la causa, attendere qualche minuto per verificare se 
ritorna la corrente e poi, ove necessario, evacuare ordinatamente l’edificio.

Al ritorno dell'energia, può essere che si verifichino dei sovraccarichi o dei guizzi di 
corrente che possono danneggiare le apparecchiature elettroniche come i 
computer (disconnettere preventivamente le più sensibili / pericolose)
È bene evitare di sovraccaricare le linee telefoniche quando sono utili ai soccorsi
al ritorno della corrente 
Non riattivare tutti assieme gli apparecchi collegati alla rete elettrica per evitare 
improvvisi sovraccarichi ma procedere gradualmente

BLACKOUT ELETTRICO
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Nel caso di telefonata di minacce, l’operatore che la riceve dovrà mantenere la 
calma, non interrompere la chiamata e cercare di ottenere le seguenti informazioni per 
l’identificazione e la verifica della attendibilità della minaccia.
In particolare dovrà far parlare quanto più a lungo possibile l’interlocutore e cercare di 
avere maggiori dettagli su:

• Quando si verificherà l’attentato
• Dove
• In che modo 
• Perché
• Dove si trova ora l’interlocutore

Rilevare quanto segue per permettere una futura identificazione

• Identità : □ uomo □ donna □ ragazzo □ ragazza
• Voce : □ Tranquilla □ Debole □ Piacevole □ Lenta □ Veloce □ Difettosa 

□ Dissacrante □ Balbettante
• Linguaggio:

□ raffinato □ distinto □ storpiato □ bleso □ non italiana □ altro

ALLERTARE IL COORDINATORE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE PER 
EVENTUALE CONTATTO FORZE DELL’ORDINE

MINACCE
(attentati, intimidazioni, manifestazioni ostili, telefonata minatoria)
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• Restate calmi. 
• Informate immediatamente il Coordinatore alla gestione delle emergenze
• Tenetevi alla larga dall’aggressore, specie se brandisce armi proprie (da taglio o da 

sparo) od improprie (tagliacarte e simili oggetti acuminati, spranghe, ecc.).
• Cercate di calmare l’aggressore con parole accomodanti, senza mettervi a 

discutere con lui e, soprattutto, senza contestare le sue parole.
• Rassicuratelo sul fatto che tutto si può accomodare 
• Se del caso, avvertite direttamente, ma senza farvi notare, le Forze dell’ordine. 
• Spiegate la natura dell’emergenza e rammentate alle Forze dell’ordine di arrivare sul 

posto, spegnendo la sirena, per evitare gesti inconsulti da parte dell’aggressore.
• Utilizzare procedura chiamata muta con smartphone «Where are U».
• Non cercate di intervenire direttamente per evitare possibili pericolose reazioni di cui 

potrebbe restare vittima l’aggredito o l’eventuale ostaggio.
• Cercate di far parlare in continuazione l’aggressore fino all’arrivo delle Forze 

dell’ordine. Un aggressore che parla, di solito, non commette atti irrimediabili

AGGRESSIONE PRESSO I LOCALI



214 TUMULTI DI PIAZZA NON CORRELATI ALLE ATTIVITA’
• Restate calmi.
• Informate immediatamente il Coordinatore dell’emergenza o suo sostituto
• Appena avete la sensazione che il comportamento della folla stia per 

degenerare, chiamate le Forze dell’ordine, precisando la natura della 
chiamata e l’opportunità di giungere in forze se le dimensioni dell’evento lo 
consigliano.

• Chiudete gli accessi della struttura sportiva, cercando di effettuare 
l’operazione con molta rapidità e discrezione.

• Nessuno si avvicini alle finestre, porte ed altre luci prospicienti l’esterno 
dell’edificio.

• Non deve essere consentito ai mezzi di trasporto di lasciare le rimesse, i cortili 
o le altre zone interne dell’edificio.

• Durante la chiusura degli accessi tenete informato tutto il personale. 
Le persone esterne alla struttura e all’Ente che insistessero per abbandonare     
i locali, potranno essere accompagnate agli accessi secondari e di lì fatte 
uscire solo ove ciò non determini un’obiettiva situazione di pericolo.
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RINVENIMENTO PACCHI E/O BORSE SOSPETTE

La presenta procedura si applica per la gestione di tutti i pacchi sospetti, 
borse, zaini, o altro materiale lasciato incustodito in cui non sia stato possibile 
identificare
• Chiunque rinviene o nota un pacco o altro materiale sospetto, avverte 

immediatamente il Coordinatore di Emergenza, descrivendo 
contestualmente l’oggetto, la sua esatta posizione e le caratteristiche 
sospette ad esempio presenza di fili che fuoriescono, versamento di 
liquido, ecc.

• Il materiale sospetto abbandonato non va, per nessuna ragione, toccato 
ma solo osservato a distanza.

• In Coordinatore, impartisce l’ordine alla Squadra di emergenza di isolare la 
zona interessata dalla presenza del materiale sospetto facendo 
allontanare tutte le persone presenti e/o nelle vicinanze creando una zona 
con divieto di accesso e se del caso applica le procedure di evacuazione

• Il Coordinatore, se del caso, avverte della situazione le Forze dell’Ordine 
chiamando il numero telefonico 112
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Contatti in caso di emergenza

Per emergenze non opportunamente gestibili dalla 
squadra incaricata (incendio, sisma, tromba d’aria, 
aggressione, etc.) fare riferimento al NUMERO UNICO 
PER LE EMERGENZE

1.

ESCLUSIVAMENTE PER ALLAGAMENTI DI STRUTTURA 
derivanti da perdite di impianto che costituiscono 
emergenza reale interna, è possibile contattare le 
manutenzioni esterne di ASE, al numero 800 997475
SI PREGA IL LETTORE DI UTILIZZARE QUESTO 
NUMERO CON PRUDENZA IN QUANTO 

2.

la chiamata è di diretta responsabilità di chi la 
effettua, se l'intervento richiesto è considerato da EDR 
Udine, nei giorni successivi, non rilevante… la società 
che ha attivato la richiesta dovrà sostenere le spese.
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Contatti per segnalazioni non urgenti

Per segnalazioni di malfunzionamenti di impianti ed elementi da voi 
ritenuti pericolosi (es. in quanto pericolanti, instabili etc.) ma che non 
costituiscono immediato rischio di coinvolgere i presenti.

Nonché per il continuo miglioramento del presente documento 
attraverso vostre osservazioni, segnalazione di criticità in elementi 
procedurali o correlati all’impedimento nell’accesso di alcuni spazi 
previsti dal presente piano di gestione emergenze, rivolgersi 
scrivendo al

Referente Unico Palestre EDR UDINE

Luca Miani
luca.miani@udine.edrfvg.it

3.

mailto:luca.miani@udine.edrfvg.it
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CAPITOLO 9

ADEMPIMENTO ALLE ATTIVITA’ 
DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO

IL RICHIEDENTE LA STRUTTURA EDR 
UDINE, PER TRAMITE DEL PROPRIO 
COORDINATORE ALLA GESTIONE 
DELLE EMERGENZE INCARICATO
(O DIRETTAMENTE LUI STESSO), 

DOVRA’ GARANTIRE LA COSTANTE 
VERIFICA DEI REQUISITI DI 

SORVEGLIANZA RIASSUNTI NELLA 
CHECK LIST ALLEGATA AL PIANO DI 

GESTIONE DELLE EMERGENZE
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ADEMPIMENTO ALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO ANTINCENDIO

EDR Udine garantirà al richiedente i regolari controlli
periodici prescritti da norma tecnica con le periodicità
di controllo prestabilite da legge / norma tecnica.
Questa operazione viene regolarmente effettuata per
tramite di ditte specializzate opportunamente
incaricate, nonché attraverso la supervisione da parte
di referente tecnico EDR Udine e periodica
compilazione del registro dei controlli antincendio.



RIPORTARE TIMBRO / DATI DEL RICHIEDENTE PALESTRA 

Spett. 

Ente di Decentramento Regionale 

di Udine 

Piazza Patriarcato, 3, 

33100 Udine UD 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI RECEPIMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

DENOMINAZIONE PALESTRA: 

Il sottoscritto ........................................................................ , in qualità di datore di lavoro / amministratore di 

Ragione sociale: ................................................................................................ 

Indirizzo sede Legale:........................................................................................ 

P.IVA / C.F.: ....................................................................................................... 

richiedente la disponibilità dei locali presso la palestra sita in via 

nel comune di ai fini delle attività sportive da me organizzate, 

gestite e su cui verte la responsabilità legislativa di norma, 

DICHIARA 

1. Di aver ricevuto il Piano di gestione delle emergenze rev.____ del _____________________ completo

delle procedure di gestione delle emergenze, delle planimetrie di evacuazione.

2. Di recepire tale piano di gestione delle emergenze predisposto da EDR UDINE ed in particolare gli

affollamenti massimi concessi.

3. Di impegnarsi a gestire le attività sportive seguendo e facendo rispettare scrupolosamente le indicazioni

elencate nel suddetto piano, anche attraverso la diffusione agli addetti alla gestione emergenze delle

procedure di gestione delle emergenze contenute nel piano succitato.

4. Di far rispettare il proprio protocollo anticontagio SARS COVID19 e di applicare gli opportuni accertamenti

in tema di verifica delle "Certificazioni Verdi" agli accedenti alla struttura

5. Di informare prontamente EDR Udine in caso di irregolarità impiantistiche ed organizzative correlate ai

prerequisiti riportati nel piano di gestione delle emergenze

Luogo e data: ___________________ TIMBRO E FIRMA 



RIPORTARE SOTTO TIMBRO / DATI DEL RICHIEDENTE PALESTRA 

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE PRESENTE DURANTE LE ATTIVITA' IN STRUTTURA 

MODULO DI COSTITUZIONE SQUADRA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Il sottoscritto ........................................................................ , in qualità di responsabile dell'attività e 

amministratore di: 

Ragione sociale: ................................................................................................ 

Indirizzo sede Legale:........................................................................................ 

P.IVA / C.F.: ....................................................................................................... 

Costituisce con la presente la propria squadra di gestione delle emergenze dedicata all'utilizzo degli spazi 

presso la palestra denominata: 

RUOLO DA PIANO DI GESTIONE EM. NOME E COGNOME 
FIRMA 

PER ACCETTAZIONE INCARICO 

COORDINATORE ALLA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA 

SOSTITUTO AL COORDINATORE 
ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA 

ADDETTO ANTINCENDIO N.1 

ADDETTO ANTINCENDIO N.2 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

ADDETTO AL BLSD 

ADDETTO ALL'EVACUAZIONE 1 

ADDETTO ALL'EVACUAZIONE 2 

ADDETTO ALL'EVACUAZIONE 3 

ADDETTO ALL'EVACUAZIONE 4 

ADDETTO ALL'EVACUAZIONE 5 

ADDETTO ALL'EVACUAZIONE 6 

Luogo e data: ___________________ TIMBRO E FIRMA 



 CHECK LIST DI SORVEGLIANZA ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

PREREQUISITI MINIMI DA VERIFICARE PRE INIZIO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

n. Descrizione OK NC 

1 Facile apertura dei dispositivi antipanico della struttura 

2 Assenza di ostruzioni nelle aree destinate all'evacuazione (Es. corridoi) 

3 
Assenza di spie di guasto, allarme presso la centralina antincendio 
Ove la centrale allarmi è presente in impianto sportivo e non all'interno dell'istituto 

4 
Lettura del manuale d'uso della centralina in dotazione all'impianto sportivo 
Ove la centrale allarmi è presente in impianto sportivo e non all'interno dell'istituto 

5 
Presidi antincendio in corretto stato  
(assenza di giubbotti appesi, estintori spostati, porte REI non correttamente chiudibili etc.) 

6 Corretto profilo formativo previsto per gli addetti e formazione in corso di validità 

7 Rispetto del numero massimo di affollamento concesso 

8 Presa visione del piano di gestione delle emergenze da parte degli addetti 

9 
Organizzazione e contestualizzazione delle procedure di intervento tra coordinatore 
ed addetti alla gestione delle emergenze 

10 
Megafono per pronto coordinamento ove indicato nel Piano di Gestione Emergenze 
Ove previsto dal piano di gestione delle emergenze 

11 Armadio antincendio e corrispondenza del contenuto all'elenco presente appeso 

12 
Corrispondenza del contenuto DM 388/2003 all'interno della cassetta trasportabile e 
presenza dei DPI Covid19 

13 
Installazione almeno su smartphone coordinatore dell'app "Where are U" per 
segnalazione muta in caso di emergenza attentato terroristico 

EVENTUALE DESCRIZIONE DELLE NON CONFORMITA' RILEVATE 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

NOTE AGGIUNTIVE 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Luogo e data: ___________________ 

RUOLO DA PIANO DI GESTIONE EM. NOME E COGNOME FIRMA 

IL COORDINATORE  
ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA 
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